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Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85

6650 Brorup

Telefon 76 60 40 00
Telefax 76 60 40 22
Internet: www.steins.dk
E-mail: info@steins.dk
A/S reg.nr, 108633

Ringe Vandvark Brorup, den 01.02.2002

Lombjergevej 22 Side 1 af 1

5750 Ringe @ DANAK Journalnr.:  B202-02238-01

reg. nr. 226 Provetype: 7361
PROVNINGSRAPPORT
Pravetype: Begranset kontrol . :
Modtagedato: 18.01.2002 , f
Provningsperiode: 18.01.2002 - 23.01.2002 ‘
Udtaget den: 17.01.2002 K. 14:10 af JKM, Steins A/S
Udtagningssted: Tingager Plejehj, kekkenhane [
Analyse Resultat ' | Metode Vel.  Maks| CV%| .
20051 Lugt *) normal Sensorisk é
20165 Udseende *) klar Sensorisk
20065 Smag *) normal Organoleptisk
| 60239 Coliforme bakt. . ‘ <1 /100ml DS 2255 ° 25
60857 Kimtal v. 22°C L v <1 /ml DS/INF 6222:1999 1 000 125
60048 Jern _o.o 0,012 mg/l SM 3120 0,010 0,20 27
60247 Provetagning + DS 2250 .
60162 Temperatur 8,5°C Feltméling : n”
60001 pH - 74 - DS 287 Feltmaling 788
60143 Ledningsevne 60,8 mS/m DS 288 Feltmaling o >30 1,0
60142 1t 9,2 mg/1 02 .| DS 2206 Feltmaling RN Y| > i 0,5
Ansvarlig(e): % & 2 //M/ %«)bam{l

Kopimodtager(e): nget‘ommune Eyn a

mbedslmgeﬁéﬂl SP. ANGSBERG

Denne rapport er kun geldende for det/de provede emner. Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin hethed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nzrmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

*) = Ikke omfattet af akkreditering.

TIf. 76 60 40 00 Mejeri & Levnedsmidier, Holstebro

CERT4.A.PE 20010926
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Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85

6650 Brorup

Telefon 76 60 40 00
Telefax 76 60 40 22
Internet: www steins.dk
E-mail: info@steins.dk
A/S reg.nr, 108633

Ringe Vandvark Brerup, den 01.02.2002
Lombjergevej 22 Side 1 af 1
5750 Ringe @ DANAK Journalnr.:  B202-02238-02
reg. nr. 226 Provetype: 7378
PROVNINGSRAPPORT
Provetype: Uorganiske sporstoffer !
Modtagedato: 18.01.2002
| Provningsperiode: 18.01.2002 - 31.01.2002 :
Udtaget den: 17.01.2002 K1. 14:10 af JKM, Steins A/S
Udtagningssted: Tingager Plejehj, kekkenhane ]
%— “ =2 ) .
Analyse » Resultat Metode Vejl. Maks, CV%
60830 Arsen . 1,1 pg/l SM 3120 24
60119 Bor <4,7 pg/l SM 3120 15
60837 Nikkel <0,004 pg/l SM 3120 i 2-6
Ansvarlig(e): b\PaM%{l

KhiiN SPANGSBERG

Kopimodtager(e): Ringe kdqmmune, Fyns Amt, Embedsiageinst.

Denne rapport er kun galidende for det/de provede emner. Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nearmere oplysninger om usikkerhed kan indhent

ved henvendelse til laboratoriet

TIf. 76 60 40 00 Mejeri & Levnedsmidler, Holstebro

CERT4A/PE 20010926




